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TO-Q-SY2-JLT-C=LTE FDD: B1/3/5/8, LTE TDD: B34/38/39/40/41 (full band)

TO-Q-SY2-JLT-E=LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66
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@& Upozornéni:

m Chytré zafizeni musi byt instalovana a udrzovana za vedeni odbornika,
ktefi maji dovednosti a znalosti souvisejici s vyrobou a provozem
elektrickych zafizeni a jejich instalaci. Tyto osoby by mély absolvovat
bezpecnostni vyuku pro identifikaci a vyhybani se potencialnim
nebezpedim.

® Pokud najdete jakykoli po§kozeni chytrych zafizeni po otevieni baleni,
neinstalujte zafizeni.

® Chytré zafizeni musi byt nainstalovana v rozvodové skfini nebo uvnitf
rozvodové skfiné, izolovana dvefmi nebo pfepazkami, aby se zabranilo
neopravnénému nebo ndhodnému pfistupu.

® |nstalace a pouzivani chytrych zafizeni musi byt v souladu se véemi
platnymi mistnimi, regionalnimi a narodnimi predpisy.

® Pfiinstalaci chytrych zafizeni musi profesionalni instalatér ovéfit, Ze
mechanicka sila a elektricka vodivost jsou spokojivé.

= Neneseme zadnou zodpovédnost za véechny nasledky vyplyvajici z
neposlusnosti s touto dokumentaci a dal§imi souvisejicimi dokumenty.

@D Notice:

= The Smart devices must be installed and maintained under the guidance of
professionals who possess the skills and knowledge related to the manufacture
and operation of electrical equipment and its installation. These individuals
should have undergone safety training to identify andavoid potential hazards.

= |f you find any damage to the Smart devices upon opening the package,
please do not install the device.

= The Smart devices must be installed in a distribution cabinet or inside the
distribution cabinet, isolated by doors or baffles to prevent unauthorized or
accidental access.

® The installation and use of the Smart devices must comply with all applicable
local, regional, and national regulations.

= When installing the Smart devices, a professional installation engineer must
verify that the mechanical strength and electrical conductivity are satisfactory.

= \We are not responsible for any consequences resulting from non-compliance
with this document and other related documents.

@D Hinweis:

= Die intelligenten Gerate miissen unter Anleitung von Fachleuten installiert und
gewartet werden, die tber die Fahigkeiten und Kenntnisse im Zusammenhang
mit der Herstellung und dem Betrieb von elektrischen Geréaten und deren
Installation verfiigen. Diese Personen sollten eine Sicherheitsschulung
absolviert haben, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

= Wenn Sie beim Offnen der Verpackung Schaden an den intelligenten Geraten
feststellen, installieren Sie das Gerét bitte nicht.

= Die intelligenten Gerate missen in einem Verteilerschrank oder innerhalb des
Verteilerschranks installiert werden, isoliert durch Turen oder Blenden, um
unbefugten oder versehentlichen Zugriff zu verhindern.

= Die Installation und Nutzung der intelligenten Gerate missen allen
anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsprechen.

= Bei der Installation der intelligenten Gerate muss ein professioneller
Installationstechniker tberpriifen, ob die mechanische Festigkeit und die
elektrische Leitfahigkeit zufriedenstellend sind.

= Wir bernehmen keine Verantwortung fiir irgendwelche Konsequenzen, die
sich aus der Nichteinhaltung dieses Dokuments und anderer damit
zusammenhangender Dokumente ergeben.

¢» Remarque:

= Les appareils intelligents doivent étre installés et entretenus sous la guidance
de professionnels possédant les compétences et connaissances liées a la
fabrication et au fonctionnement des équipements électriques et a leur
installation. Ces individus devraient avoir suivi une formation de sécurité pour
identifier et éviter les risques potentiels.

= Sj vous constatez des dommages aux appareils intelligents lors de I'ouverture
de I'emballage, veuillez ne pas installer I'appareil.

= Les appareils intelligents doivent étre installés dans un armoire de distribution
ou a l'intérieur de celle-ci, isolés par des portes ou des cloisons pour empécher
l'accés non autorisé ou accidentel.

= L'installation et I'utilisation des appareils intelligents doivent se conformer a
toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables.

= Lors de l'installation des appareils intelligents, un ingénieur d'installation
professionnel doit vérifier que la résistance mécanique et la conductivité
électrique sont satisfaisantes.

= Nous ne sommes pas responsables des conséquences résultant du non
-respect de ce document et d'autres documents connexes.

@ Aviso:

= Los dispositivos inteligentes deben ser instalados y mantenidos bajo la guia
de profesionales que posean las habilidades y conocimientos relacionados con
la fabricacion y operacion de equipos eléctricos y su instalacion. Estas
personas deben haber recibido capacitacion en seguridad para identificar y
evitar riesgos potenciales.

= Si encuentra alglin dafio en los dispositivos inteligentes al abrir el paquete,
por favor no instale el dispositivo.

= Los dispositivos inteligentes deben instalarse en un armario de distribucién o
dentro del mismo, aislados por puertas o tabiques para prevenir el acceso no
autorizado o accidental.

® | a instalacion y el uso de los dispositivos inteligentes deben cumplir con todas
las regulaciones locales, regionales y nacionales aplicables.

= Cuando instale los dispositivos inteligentes, un ingeniero de instalacion
profesional debe verificar que la resistencia mecanica y la conductividad
eléctrica sean satisfactorias.

= No nos hacemos responsables de las consecuencias resultantes del
incumplimiento de este documento y otros documentos relacionados.

@

D

(ded

D

fes]

D

@

Lit ] (D] @

Blik&ni modrého
indikatoru LED
signalizuje rezim
parovani sité

The LED indicator flashing blue

indicates the network pairing mode.

Das Blinken der LED-Anzeige in Blau zeigt
den Netzwerkkopplungsmodus an.

Le clignotement de l'indicateur LED en bleu
indique le mode d'appariement réseau.

Elindicador LED parpadeando en azul
indica el modo de emparejamiento de
red.

O indicador LED piscando em azul
indica 0 modo de emparelhamento de
rede.

Muratowmin cuHuin niavkatop LED
YKa3blBaeT Ha PEXUM CONPSIKEHNS C
CceTbio.

Het blauw knipperende
LED-indicatielampje geeft de
netwerkpaarmodus aan.

L'indicatore LED che lampeggia in
blu indica la modalita di
accoppiamento della rete.

Migajgca niebieska dioda LED
wskazuje tryb parowania sieci.

Stalé modré svétlo
indikatoru LED
signalizuje, Ze je spina¢
zapnuty.

The LED indicator solid blue
shows the switch is on.

Eine durchgehend blaue LED-Anzeige zeigt
an, dass der Schalter eingeschaltet ist.

L'indicateur LED bleu continu montre que
l'interrupteur est activé.

El indicador LED azul sélido muestra
que el interruptor esta encendido.

O indicador LED azul so6lido mostra que
o interruptor esté ligado.

MocTosiHHO cuHMi nHavkaTop LED
nokasbIBaeT, YTo nepekntoyaTens
BKIIIOHEH.

Het constant blauwe
LED-indicatielampje geeft aan dat de
schakelaar aan is.

Stata niebieska dioda LED pokazuje,
Ze przetgcznik jest wigczony.

L'indicatore LED blu fisso mostra che
l'interruttore & acceso.

Vypnuty LED indikator
signalizuje, Ze je spina¢
vypnuty.

The LED off indicates the switch
is off.

Die ausgeschaltete LED zeigt an, dass der
Schalter aus ist.

Le LED éteint indique que l'interrupteur est
éteint.

EI LED apagado indica que el
interruptor esta apagado.

O LED desligado indica que o interruptor
esta desligado.

BbikntoyeHHbI LED ykasbiBaeT, 4to
nepektoyaTerb BbIKIIOYEH.

Het uitgeschakelde
LED-indicatielampje geeft aan dat de
schakelaar uit is.

Wytgczona dioda LED wskazuje, ze
przetacznik jest wytaczony.

Il LED spento indica che l'interruttore
& spento.

Typ soucastky/Component Type/Komponententyp/Type de composant/Tipo de componente/Tipo de Componente/Tun komnoHeHTa/Tipo componente/Typ komponentu/Componenttype: TO-Q-SY1-WT, TO-Q-SY1-ZT

Blikani modrého
indikatoru LED
signalizuje rezim
parovani sité

The LED indicator flashing blue

indicates the network pairing mode.

Das Blinken der LED-Anzeige in Blau zeigt
den Netzwerkkopplungsmodus an.

Le clignotement de lindicateur LED en bleu
indique le mode d'appariement réseau.

Elindicador LED parpadeando en azul
indica el modo de emparejamiento de
red.

O indicador LED piscando em azul
indica 0 modo de emparelhamento de
rede.

Muratowuit cuHnid igukatop LED
YKa3blBaeT Ha PEXUM CONPSIKEHNS C
ceTbio.

Het blauw knipperende
LED-indicatielampje geeft de
netwerkpaarmodus aan.

L'indicatore LED che lampeggia in
blu indica la modalita di
accoppiamento della rete.

Migajgca niebieska dioda LED
wskazuje tryb parowania sieci.

Vypnuty indikator
signalizuje ztratu sité
nebo chybéjici
konfiguraci sité.

The indicator indicates off indicates
the network loss or no network
configuration.

Das Ausschalten der Anzeigeleuchte zeigt
einen Netzwerkverlust oder eine nicht
konfigurierte Netzwerkverbindung an.

L'extinction du voyant indique une perte de
réseau ou une absence de configuration
réseau.

El apagado de la luz indicadora indica
una pérdida de red o una falta de
configuracion de red.

O desligamento da luz indicadora indica
perda de rede ou auséncia de
configuragdo de rede.

BbIKnoUeHMe MHarKaTopa ykassiaeT Ha
NOTEPIO CETU UMK OTCYTCTBUE
KOHpUrypaumm ceTu.

Het uitschakelen van het
indicatielampje geeft netwerkverlies
of geen netwerkconfiguratie aan.

Lo spegnimento della spia indica una
perdita di rete o una mancata
configurazione della rete.

Wytgczenie wskaznika oznacza
utrate sieci lub brak konfiguraciji sieci.

@ Aviso:

= Os dispositivos inteligentes devem ser instalados e mantidos sob a orientagéo
de profissionais que possuam as habilidades e conhecimentos relacionados &
fabricagéo e operagéao de equipamentos elétricos e sua instalagéo. Esses
individuos devem ter passado por treinamento de seguranga para identificar e
evitar potenciais riscos.

= Se vocé encontrar algum dano nos dispositivos inteligentes ao abrir a
embalagem, por favor, ndo instale o dispositivo.

= Os dispositivos inteligentes devem ser instalados em um armario de
distribuicao ou dentro do armario de distribui¢do, isolados por portas ou
divisdrias para evitar acesso néo autorizado ou acidental.

= Ainstalagao e o uso dos dispositivos inteligentes devem cumprir todas as
regulamentagdes locais, regionais e nacionais aplicaveis.

® Ao instalar os dispositivos inteligentes, um engenheiro de instalagédo
profissional deve verificar se a resisténcia mecanica e a condutividade elétrica
sé&o satisfatorias.

= N3o nos responsabilizamos por quaisquer consequéncias resultantes do ndo
cumprimento deste documento e de outros documentos relacionados.

@ Ysepomneue:

® YMHble YCTPOCTBA AOMKHbI GbiTb YCTaHOBNEHbI 1 0BCMyXMBaTLCS NOA
PYKOBOACTBOM NpodheccroHarnos, obnaaroLnx HaBbIkaMu 1 3HaHUSIMK,
CBA3aHHBIMW C NPOM3BOACTBOM U SKCMTyaTaumedi aNeKTpOTeXHNHECKOro
060opya0BaHNsA 1 ero YCTaHOBKOM. 3TV NiLa A0MKHBI NPoiTK 0ByyeHre no
6€e30MacHOCTV [ANA BbIABNEHUS U NPEAOTBPALUEHUA NOTEeHUMANbHBIX ONacHOCTe.

® ECrv NPy OTKPbITIM YNaKoBKM Bbl OGHAPYXXUTE NOBPEXAEHNS YMHbIX YCTPOICTB,
noxanyicTa, He ycTaHaBnMBanTe yCTpoCTBO.

® YMHble YCTPOIICTBA AOMKHBI GbITh YCTAHOBNEHBI B pacnpeaenuTensHOM Lkady
VNN BHYTPY pacripeeniTensHoro Wkada, M3onupoBaHHbIe ABepLaMmi unn
neperopoakamu, 4Tobbl NPEAOTBPaTUTL HECAHKLIMOHMPOBAHHBIA UMK CIyYaitHbIA
AocTyn.

® YCTaHOBKa W MCMOMb30BaHME YMHbIX YCTPOCTB AOMKHbI COOTBETCTBOBATL BCEM
NPUMEHUMbIM MECTHBIM, PETMOHAIBbHBIM U HALMOHAMNbHBIM HOPMam 1 npasunam.

= [1py YCTAHOBKE YMHBIX YCTPOMCTB NPO(ECCUOHASBHBIN MHKEHEP-MOHTaKHIK
[ZIOMDKEH MPOBEPUTL, YTO MEXaHMYECKasi IPOYHOCTB 1 3MIEKTPONPOBOAHOCTL
YAOBNETBOPUTENbHbI.

® Mbl He HeceM OTBETCTBEHHOCTU 3a Nlo6ble NOCNeACTBISA, BO3HUKLIME B
pesynsTate HecobrioAeHNs 3TOro JOKyMEHTa 1 APYruX CBA3aHHLIX JOKYMEHTOB.

@ Awviso:

= | dispositivi intelligenti devono essere installati e mantenuti sotto la guida di
professionisti che possiedono le competenze e la conoscenza relative alla
fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche e alla loro
installazione. Queste persone dovrebbero aver seguito una formazione sulla
sicurezza per identificare ed evitare potenziali pericoli.

= Se trovi danni ai disposi
non installare il dispositivo.

i intelligenti all'apertura della confezione, per favore

= | dispositivi intelligenti devono essere installati in un armadietto di distribuzione
o all'interno dello stesso, isolati da porte o barriere per prevenire accessi non
autorizzati o accidentali.

= |installazione e l'uso dei dispositivi intelligenti devono essere conformi a tutte
le normative locali, regionali e nazionali applicabili.

= Quando si installano i dispositivi intelligenti, un ingegnere di installazione
professionale deve verificare che la resistenza meccanica e la conducibilita
elettrica siano soddisfacenti.

= Non siamo responsabili di conseguenze derivanti dal mancato rispetto di
questo documento e di altri documenti correlati.

@ Powiadomienie:

= |nteligentne urzagdzenia muszg by¢ instalowane i konserwowane pod
kierunkiem profesjonalistow, ktérzy posiadajg umiejetnosci i wiedze zwigzang z
produkcja i obstuga sprzetu elektrycznego oraz jego instalacjg. Osoby te
powinny przej$¢ szkolenie z zakresu bezpieczenstwa, aby zidentyfikowac i
unikaé potencjalnych zagrozen.

= Jesli po otwarciu opakowania znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenia
inteligentnych urzadzen, nie instaluj urzadzenia.

= |nteligentne urzadzenia muszg by¢ instalowane w szafie rozdzielczej lub
wewnatrz szafy rozdzielczej, izolowane drzwiami lub przegrodami, aby
zapobiec nieautoryzowanemu lub przypadkowemu dostgpowi.

= |nstalacja i uzytkowanie inteligentnych urzagdzen muszg by¢ zgodne ze
wszystkimi stosownymi lokalnymi, regionalnymi i krajowymi przepisami.

= Podczas instalacji inteligentnych urzadzen profesjonalny inzynier instalacji
musi zweryfikowaé, czy wytrzymato$¢ mechaniczna i przewodnos¢ elektryczna
sg zadowalajace.

= Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za konsekwencje wynikajace z
nieprzestrzegania tego dokumentu i innych powigzanych dokumentow.

@ Notitie:

= De Smart-apparaten moeten worden geinstalleerd en onderhouden onder
begeleiding van professionals die beschikken over de vaardigheden en kennis
met betrekking tot de vervaardiging en werking van elektrische apparatuur en de
installatie ervan. Deze personen moeten een veiligheidstraining hebben
ondergaan om potentiéle gevaren te identificeren en te vermijden.

= Als u bij het openen van de verpakking schade aan de Smart-apparaten
constateert, installeer het apparaat dan niet.

= De Smart-apparaten moeten worden geinstalleerd in een verdeelkast of
binnenin de verdeelkast, geisoleerd door deuren of schotten om
ongeautoriseerde of accidentele toegang te voorkomen.

= De installatie en het gebruik van de Smart-apparaten moeten
voldoen aan alle toepasselijke lokale, regionale en nationale
voorschriften.

= Bijj de installatie van de Smart-apparaten moet een professionele installatie
-engineer verifiéren dat de mechanische sterkte en elektrische geleidbaarheid
voldoende zijn.

= Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het
niet naleven van dit document en andere gerelateerde documenten.

Stalé modré svétlo LED
signalizuje, Ze je sit
pfipojena.

The LED solid blue shows the
network is connected.

LED dauerhaft blau zeigt an, dass das
Netzwerk verbunden ist.

LED bleu fixe montre que le réseau est
connecté.

LED azul fijo muestra que la red esta
conectada.

LED azul constante mostra que a rede
esta conectada.

MocTosiHHO cuHUI nHAvkaTop LED
NoKa3bIBaeT, YTO CeTb NOAKMoYeHa.

Het constant blauwe
LED-indicatielampje geeft aan dat
het netwerk is verbonden.

Stata niebieska dioda LED pokazuje,
Ze siec jest potgczona.

LED blu fisso mostra che la rete &
connessa.

Stalé cervené svétlo
tlagitkového indikatoru
signalizuje, Ze je spinac¢
zapnuty.

The button indicator solid red
indicates the switch is on.

Die Taste dauerhaft rot zeigt an, dass der
Schalter eingeschaltet ist.

L'indicateur du bouton en rouge fixe indique
que l'interrupteur est activé.

El indicador del boton en rojo fijo indica
que el interruptor esta encendido.

O indicador do bot&o em vermelho
constante indica que o interruptor esta
ligado.

MOCTOSAHHO KpacHbI MHANKaTOp Ha
KHOTKE yKa3blBaET, YTO BbIKIOYaTeb
BKITHOHEH.

Het constant rode
knopindicatielampje geeft aan dat de
schakelaar aan is.

Staly czerwony wskaznik na
przycisku wskazuje, ze przetgcznik
jest wigczony.

L'indicatore sul pulsante rosso fisso
indica che l'interruttore & acceso.

Vypnuty tla¢itkovy
indikator signalizuje, Ze
je spinac vypnuty.

The button indicator off indicates
the switch is off.

Die Taste aus zeigt an, dass der Schalter
ausgeschaltet ist.

L'indicateur du bouton éteint indique que
l'interrupteur est désactivé.

El indicador del botén apagado indica
que el interruptor esta apagado.

O indicador do botao desligado indica
que o interruptor esta desligado.

BbIKMIOYEHHBIN MHAVKATOP Ha KHOMKe
yKas3biBaeT, 4TO BbIKNoYaTeNb BbIKIOYEH.

Het uitgeschakelde
knopindicatielampje geeft aan dat de
schakelaar uit is.

Wytaczony wskaznik na przycisku
wskazuje, ze przetgcznik jest
wytgczony.

L'indicatore sul pulsante spento indica
che l'interruttore & spento.

Typ soucastky /Component Type/Komponententyp/Type de composant/Tipo de componente/Tipo de Componente/Tun komnoxeHTa/Tipo componente/Typ komponentu/Componenttype: TO-Q-SY2-JWT, TO-Q-SY2-JZT, TO-Q-SY2-JLT-C, TO-Q-SY2-JLT-E

EU Declaration of Conformity

Hereby, Changyou Technology (Zhejiang) Co.,Ltd. declares that
this product is in compliance with essential requirements and
other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the
following internet address:
http://www.tongou.com/usermanuals

WEEE Warning

WEEE Disposal and Recycling Information All products bearing
this symbolare waste electrical and electronic equipment
(WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed
with unsorted household waste. Instead, you should protect
human health and the environment by handing over your waste
equipment to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment, appointed by the
government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent
potential negative consequences to the environment and human health. Please
contact the installer or local authorities for more information about the location
aswell as terms and conditions of such collection points.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliancecould void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of t he FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct theinterference by one or more of the following measures:Reorient or relocate the receiving antenna.Increase the separation between the equipment and receiver.Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. Users must

follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Schéma pfipojeni/Wiring Diagram/Schaltplan/Schéma de cablage/Diagrama de cableado/Diagrama de fiagdo/Cxema noakntoyeHus/Schema di cablaggio/Schemat okablowania/Bedradingsdiagram
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fcz) Odkazujte na schéma pfipojeni pro konfiguraci pfislusného zafizeni a zptusobu

pfipojeni, aby byl zajistén bezpeény provoz zafizeni.

O6patnTech k cxeme NPOBOAKM AN HACTPONKN COOTBETCTBYHOLLIEro 060pyoBaHNs U MeToaa
npoBoaku, 4Tobbl obecneunTb GezonacHyto paboty o6opynoBaHus.

Refer to the wiring diagram to configure the corresponding equipment and wiring method to
ensure the safe operation of the equipment.

Fare riferimento al diagramma di cablaggio per configurare |'attrezzatura corrispondente e il
metodo di cablaggio per garantire il funzionamento sicuro dell'attrezzatura.

Beziehen Sie sich auf den Schaltplan, um die entsprechende Ausriistung und
@GP Verkabelungsmethode zu konfigurieren und den sicheren Betrieb der Ausriistung zu

gewabhrleisten.

Odniesienie do schematu okablowania, aby skonfigurowa¢ odpowiedni sprzet i metode
okablowania, aby zapewni¢ bezpieczng prace urzadzenia.

Reportez-vous au schéma de cablage pour configurer I'équipement correspondant et la
méthode de cablage afin d'assurer le fonctionnement sir de I'équipement.

Raadpleeg het bedradingsdiagram om de bijbehorende apparatuur en bedrading te
(nJ configureren om de veilige werking van de apparatuur te waarborgen.

Consulte el diagrama de cableado para configurar el equipo correspondiente y el método de
cableado para garantizar el uncionamiento seguro del equipo.

Consulte o diagrama de fiagdo para configurar o equipamento correspondente e o método de
fiagao para garantir o funcionamento seguro do equipamento.

Changyou Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

Service: support@tongou.com
www.tongou.com

Tongou is a trademark and the property of Changyou Technology,
its subsidiaries and affiliated companies.
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